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Teknik İşletme ve Bakım Birimi sorumlusu ile görevlendirdiği Atölye Teknikeri/Teknisyeni/Teknisyen Yardımcısı
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VRS3 klima sistemindeki hata kodları ve bu hataların nasıl giderileceği hususunun nasıl yapılacağını açıklar. 
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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır
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VRS3 Arçelik klima sistemlerdeki hata kodları ve nasıl giderileceği hususunu kapsar. Ofis1-2 veU1 ve U2 binalarındaki klima sistemlerini kapsar.
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